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Stellplätze: 76 STK
natürlich belüftet, siehe Gutachten
wenn nicht anders vermaßt: Stellplätze 5,00 x 2,60m
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Übergreifende Anmerkungen Bauteil BT-A:

Brandschutz:
Tragende Decken und Stützen sind feuerbeständig.
Treppenanlagen (Podeste und Läufe) sind feuerbeständig und aus nicht brennbaren Bau
Abweichende Brandschutzqualitäten sind in den Plänen vermerkt.

Türen:
- Lichte Durchgangshöhe von Türen H> 2.05 m ab FFB
- Rohbauöffnung Holztüren / Umfassungszargen Höhe: in der Regel 2.135 mm ab FFB
- Rohbauöffnung Alu-Glas-Rahmentüren mit Oberlicht: Höhe in der Regel Raumhoch

Fenster / Fassade:
- mit Nachströmelement, passiv, ca. 27 m³/h je Fenster

Abhangdecken:
- die Unterkanten der Abhangdecke liegen auf mindestens 2,40 m üFFB
- Ausnahme: in den Badezimmern und Fluren auf 2,35 m üFFB

Absturzsicherung:
- Alle Brüstungen H> 1.10 m üFFB
- Die Handläufe an Treppen werden auf einer Höhe von 85-90 cm über Vorderkante Stuf

montiert

Abstellflächen:
- Den Wohnungen im 4.OG und Kopfbau am Vogelsanger Weg werden Kellerräume als

Abstellflächen zugeteilt.
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Mauerwerk, tragend
Beton unbewehrt (BU)

AS       Absturzsicherung
AbFl. Abstellfläche
AK Aussenkante

BA Bodenablauf
BBW Bauart Brandwand
BD Bodendurchbruch
BF Bauwerksfuge
BKB Bodenkernbohrung
BL Blitzschutz
BMZ Brandmeldezentrale
BP Bodenplatte
BRH Rohbrüstungshöhe (ab OKFF)
BS Bodenschlitz
BW Brandwand

DA Deckenaussparung
DD Deckendurchbruch
DE Dacheinlauf
DF Dehnfuge
DKB Deckenkernbohrung
DGL Deckengleich
DS Dampfsperre
DV Deckenversprung

EF Estrichfuge

FBH Fertigbrüstungshöhe (ab OKFF)
FD Fussbodendurchbruch (b/h)
FF Fertigfussboden
FLö Feuerlöscher
FM Feuermelder
FSD Feuerwehr Schlüsseldepot
FT Fertigteil
FWA Feuerwehraufzug

GS Geschirrspüler

HK Heizkörper
HY Hydrant

i.L. im Lichten

KA Klingelanlage
KiWa Kinderwagen
KS Kühlschrank

LA Lastenaufzug
LH Lichte Höhe (fertig)
LR Leerrohr

NA Notausgang
NHN Normalhöhennull

OK Oberkante
OKFF Oberkante Fertigfussboden
OKRD Oberkante Rohdecke
OL Oberlicht

PA Personenaufzug
PuMi Putzmittelraum
RA Rohrachse
RB Rohboden
RBH Rohbrüstungshöhe (ab OKRD)
RD Rohdecke
Revi Revisionsöffnung
RH Raumhoch
RM Rauchmelder
RR Regenfallrohr
RW Regenwasser
RWA Rauch-/Wärmeabzugsanlage

SP Sprinkler

SP-K S-Kopf
STG Steigung
STL Steigleitung
SWL Schwerlast

TGA Techn. Geb. Ausrüstung

UK Unterkante
UK-S UK-Sturz
UKFD UK-Fertigdecke
UKRD UK-Rohdecke
UV Elektrounterverteiler
UZ Unterzug
ÜZ Überzug

VK Vorderkante

WA Wandaussparung (b/h/t)
WD Wanddurchbruch  (b/h)
WaMa     Waschmaschine
WHY Wandhydrant
WKB Wandkernbohrung
WS Wandschlitz  (b/t)

Stahlbeton (STB)
WU-Beton (STB-WU)

Mauerwerk, nicht tragend
Bestandswand
Porenbeton
Stahlbeton-Fertigteil

Wärmedämmung hart
Wärmedämmung
Wärmedämmung
Trockenbauwand f0
Trockenbauwand  F-fh
Trockenbauwand  F-hfh
Trockenbauwand  F-fb

Vorsatzschale, Trockenbau

Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch

F... Feuerschutz Wand, Decke, 
Stütze, Unterzug, Treppe

G... Feuerschutz Glas
T... Feuerschutz Tür
W... nichttragende Außenwand

...-fb feuerbeständig (90 Min.)
...-_ nbB    - (und aus nichtbrennbaren

         Baustoffen)
...-hfh hochfeuerhemmend (60 Min.)
...-fh feuerhemmend (30 Min.)
...-ds dichtschliessend
...-rs rauchschutz, rauchdicht (sbs)
...-sbs selbsschließend
...-A nicht brennbarer Baustoff

(Baustoffklasse A1 od. A2)
...-B schwerentflammbar  (B1)

normalentflammbar  (B2)
T-fh, -hfh, -fb sind selbstschließend

Legende

Wandschlitz

Grundstücksgrenze

Änderungswolke

Hinweis auf anderen Plan

Höhenkote (Grundriss)

Hinweis auf Bauteilblatt

Beispiele:
- Höhenversprung
- Belagswechsel
- Kantenbezeichnung
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Festverglasung

Raffstore

Sonnenschutzverglasung

Sonnenschutz Rollo Textil

BlindverglasungB

Fluchtrichtung
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Abbruchlinie

Trockenbauwand  BBW
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